REFERENCIAS:

Indicadores:

D1- Disyuntores marca homologada
valores s/indicador Marca: Siemens
mod:5sm1 (30ma).

Tablero seccional iluminacion:
D1;D2;D3;D4.

Tablero seccional tomas:
D1;D2;D3;D4;D5;D6;D7;D8;D9;D10;
D11;D12;D13;D14;D15.

[TABLERO GENERAL BAR] [TABLERO SECCIONAL ILUMINACION. ]
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4 x40A ABB. .
10mm2. Interruptor Manual Rotativo. bka trifasico

ABB T1
4x160 REG 80-125 .
Jd} EN GAB EDIFICIO JOSE HERNANDEZ. 2.7ka monéfasico.

T1-Interruptor termomagnético
marca homologadas valor
s/indicador. Marca: Siemens 3KA
Curva ¢ (5sx1) monofasica.

| Tablero seccional iluminacion:

| T1;T2;T3;T4;T5;16;T7;T18;T9;T10;
! T11;T12.
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! T5;T6;T7;T8;T9;T10;T11;T12;T13;
| T14;T15.
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